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Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw Przylgczenia w dniu: 2015-09-02.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-09-02, informujemy, Ze zapewniamy przyiaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniowej:

Przylacze 1: 8,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe),
ha ponizszych warunkach,

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zaslianle podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linla napowletrzna nN, stup nr 6, ocbwéd Glubczyce zasilany ze stacj|
transformatorowej SN/nN Dzleémaréw.
2. a) Misjsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpleczenla w ziaczu w kierunku instalacii odbiorey,
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku Instalacji odblorcy.
3. Przylgczenie obiekiu do sieci wymaga:
8) w zaKresie przylgcza: na stupie nr 8 zabudowaé zestaw zlaczowo-pomiarowy, kiéry zasilié
z wiw stupa, _
b) w zakresie sieci; —,
c) w zakresie przylaczanych urzadzeri, instatacii Whioskodawcy: wykonaé wiz | instalacje
wewnetrzng.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukfadu; bezpoéredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zfaczowo-pomlarowym zlokalizowanym na stuple OSD.
5. Zabezpieczenia przecigZenliowe zalicznikowe:

a) prad znamionowy: 13 A,
b) rodzaj: wylqeznik instalacyfny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawle zigczowo-pomiarowym Zlokalizowanym na stupie OSD.
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Dla doboru aparaiury, spodziewang warto$t pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
Sie€ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujgce dopuszezalne czasy trwania przerw:

a) czas Irwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, hie przekraczajgcy:
¢ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b} {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumg czaséw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasiianiu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz,

Termin waZnosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie fermin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przyigczenie.

IV. informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przyfaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia,
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikdw systemu 2akiGceri o poziomie wyzszym ni2 dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno§ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmiejscu dostarczania energli elekirycznej winny byé zgodne z akiuahie
obowigzujacymi przepisami ~ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegGlowych warunkéw funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucia S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoci urzadzes eiekiroenergetycznych, po wczebniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przyigczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r.
Prawo energetyczne {tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poZniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwane] dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inweslycji okreiony w warunkach przyfaczenia wymagane jest Opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : ~-.

Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace ninisjszych warunkéw przytgczenia
projekiant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okresiony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energll elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrdio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdcic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzer.

10.TAURON Dystrybucja 8.A. oSwiadcza, e po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez

Whnioskodawee postanowient niniejszych warunkéw przytaczenia | po wykonaniy niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, kiérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o kiérym mowa w art, 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pé2niejszymi zmianami) i winno byé
traklowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyigczenie do slec elekiroenergetycznej, o
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kidrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwérczy oraz uzgoedni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegia agregatu z siecig dystrybucying
oraz mozliwos¢ podania napigclia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: tesko Krzysztof Dyetrybucja S.A.

Grupa: O03R06 TAURON Dystryuics
Wydzial P?juen

Adres do korespondenc|i: Mar)(;{ Jelito

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Opole / Wydziat Przylgczen
45-047 Opuole, ul. Ludwika Waryriskiego 1

Kro:
1 x OMP
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TAURON Dystrybucia S.A.

Qddziat w Opolu

ul. Waryniskiego 1, 45-047 Opole

tel +48 77 889 900N, fax +48 77 889 82 &4

1003465294

Adres do kerespondencji:
TAURON Chstuga Klienta sp. z 0.0,
ul. Oleska 3, 45-0%2 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Opole, dn. 2015-07-07
Nr warunkéw: WP/040155/2015/003R06
TD/OOP/OMP3/. 204 ’0797/ Cooo0(2

1003464114
WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: i
GMINA BABOROW

ul. Dabrowszczakéw 2A
48-120 BABOROW

Obiekt: przepompownia $ciekéw

Adres przyigczanego obiektu: Dzie¢cmaréw
48-120 Dzie¢marow

numery dziatek: 419
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Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2015-06-18.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2015-06-18, informujemy, ze Zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 8,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniows),

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowletrzna nN, stup nr 7, obwéd Baboréw zasilany ze stacji
transformatorowe] SN/nN Dzieémaréw.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy,
b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na
wyjsciu przewod6w od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalaciji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiekiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przyigcza: na stupie nr 7 zabudowaé zestaw ztaczowo-pomiarowy, ktéry zasilic
z wiw stupa,
b) w zakresie sieci: ---,
¢) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé wilz i instalacje
wewnetrzna.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia gtéwne przedlicznikowe:

a) prad znamionowy: 13 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Dla doboru aparatury, spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgc wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

instalacja elekiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci iub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiGcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé =zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegltowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z p6Zniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,,Prawo Energetyczne”.

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : schematu zasilania.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii eiekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie hapiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10.TAURON Dystrybucja 8.A. owiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetieniu przez

Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu hiezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wilasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) | winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o
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kiérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 22012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pissmnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sieé dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziafainosci TAURON
Dystrybucia S.A. ujgte w formie standaryzaciji dostepne sa na stronie internetowej

www. tauron-dystrybucia. pl

Przygotowat: tesko Krzysztof
Grupa: O03R06

Zatgozniki:
Zat, Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie

K/o:
1 x OMP
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